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Раздел 2. Пояснительная записка схемы теплоснабжения
1. Опытненское сельское поселение является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Усть–Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

 Площадь поселения - 499 га.

Административный центр сельского поселения – село Зелёное, которое расположено рядом с автодорогой регионального значения (Абакан - Черногорск). Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра (Усть-Абакан) составляет 14 км, до регионального центра (г. Абакан) - 15 км, до ближайшей железнодорожной станции (г. Абакан) - 15 км.

 Численность населения села «Зелёное» на 01.01.2013 г. – 1584 человека.
Село «Зелёное» расположено в юго-западной части Усть-Абаканского района.


Усть-Абаканский район расположен в северной части Минусинской котловины.

Климат Усть –Абаканского района характеризуется как резко - континентальный . 

 Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +3°С.
Самая низкая среднемесячная температура -20оС и абсолютный минимум -45оС наблюдается в январе месяце.
Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. 

Глубина промерзания грунтов на территории поселения составляет 
абсолютный минимум 3 метра.
Самая высокая среднемесячная температура +36о и абсолютный максимум +39о наблюдается в июле месяце. 

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

Среднегодовое количество осадков составляет 380 мм. 

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в меньшей степени северного направления. Средняя скорость ветра составляет 3 м/сек. Сильные ветры более 20 м/сек отмечаются около 20 дней за год. 

В общем, климат района относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации.

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения, является теплоснабжающая организация – ООО «Прогресс-Сервис». 

	№ п/п
	Поселение
	Наименование котельной, адрес
	установленная   мощность, Гкал/час
	протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км

	1
	С. «Зелёное»
	котельная № 4

Ул Гагарина 2Б
	3,54
	3,6

	2
	С. «Зелёное»
	котельная № 5

Ул.Садовая 1Б
	4,86
	2,43


Теплоснабжение с. «Зелёное» осуществляется:

- отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь).

-в многоквартирных домах (2 и 5-этажные дома по ул. Садовая), часть индивидуальных домов по ул. 40 лет Победы, здания детского сада, НИИ АПХ, ДК, ФАП – теплоснабжение производится централизовано от существующей котельной № 4 на твердом топливе установленной мощностью 3,54 Гкал/час 

- в многоквартирных домах (2 этажные по ул. Гагарина, здание школы, часть жилых домов по ул. Гагарина, ул. Мира и ул. Пантелеева).е по ул. ко домов по ул. Лесная
































































































3. В границах проектируемой территории планируется разместить 3101 приусадебных земельных участков для размещения индивидуальных жилых домов, а также земельные участки для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Всего количество проживающих на 1 очередь составит 4788 человек.

На расчетный срок – 7494 человек.

Всего численность населения на 2018 год составит 12282 человека, при коэффициенте семейности, равной 3,5.

Плотность населения Опытненского сельского поселения составит 12 чел/га.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Территориальное планирование Опытненского сельского поселения - в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

· жилая зона;

· общественно-деловая зона;

· производственная зона;

· зона инженерной и транспортной инфраструктур;

· рекреационная зона;

· зона сельскохозяйственного использования;

· зона специального назначения;

· прочие зоны.

Новые площади, в основном, Генпланом планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов.

Производственные объекты на территории Опытненского сельского поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

4. Описание источников теплоснабжения
Котельная № 4  осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение  части села (Зелёное), работает твёрдом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,54 Гкал/час подключенная нагрузка составляет  1,2 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения  составляет 1,582 км. Здание котельной №4  кирпичное, площадь 247,5 м2.; объем здания 120 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная, шифер по деревянной обрешётке. Площадь застроенная 377,6 м2.
	Наименование

котельной
	Установленная мощность

по паспорту,

Гкал/час 
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Вид

топлива

	Котельная №4


	3,54
	
	1,2
	
	0,32
	
	К. уголь

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип,

марка котла
	Поверхность нагрева котла,

м2/кол-во секций
	Год установки

котлов
	Теплопроизводи-

тельность котла,

Гкал/час
	Кол-во

котлов

	Котел «Братск-1»

Котел «Братск-1»


	                                      
	-
	
	2006

2012
	1,18
1,18
	
	2

1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевые насосы ЦО и ГВС
	
	
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность,м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	К – 100 х 80 х 250 А

К – 1100 х 80 х 250
	18,5 кВт/3000 об. в мин

30кВт/ 3000 об.в мин
	1

1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы внутреннего контура и подпиточные
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность,м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	нет
	нет
	нет
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Население

1 ул. Мира                 

1(1-2)

1961 1 2,9

91,5 317,0 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

37,6 0,014 2 85

60

227 1,1

2,3 0,0005

39,9

0,0145 38,6

2 ул. Мира                 

2 (2)

1961 1 2,85

56,5 163,0 1,05 5448 0,9 0,87

20

-9,5

21,5 0,008 0 105

60

227 1,1

0,0 0,0000

21,5

0,0080 0,0

3 ул. Мира                 

3 (2)

1961 1 3,0

47,6 196,0 1,05 5448 0,9 0,82

20

-9,5

24,4 0,009 0 105

60

227 1,1

0,0 0,0000

24,4

0,0090 0,0

4 ул. Мира                 

4 (2)

1961 1 2,9

65,0 164,0 1,05 5448 0,9 0,82

20

-9,5

20,4 0,008 1 105

60

227 1,1

1,4 0,0003

21,8

0,0083 23,8

5 ул. Мира                 

5 (1)

1961 1 3,0

86,0 231,0 1,05 5448 0,9 0,82

20

-9,5

28,8 0,011 2 105

60

227 1,1

2,9 0,0006

31,7

0,0116 47,7

6 ул. Мира                 

5 (2)

1961 1 3,0

46,5 154,0 1,05 5448 0,9 0,82

20

-9,5

19,2 0,007 2 85

60

227 1,1

2,3 0,0005

21,5

0,0075 38,6

7 ул. Мира                 

6 (1)

1961 1 2,8

62,6 157,0 1,05 5448 0,9 0,87

20

-9,5

20,7 0,008 1 105

60

227 1,1

1,4 0,0003

22,1

0,0083 23,8

8 ул. Мира                 

7 (2)

1961 1 2,92

47,9 189,0 1,05 5448 0,9 0,74

20

-9,5

21,2 0,008 3 105

60

227 1,1

4,3 0,0010

25,5

0,0090 71,5

8 ул. Мира                 

7 (1)

1961 1 2,92

43,9 189,0 1,05 5448 0,9 0,74

20

-9,5

21,2 0,008 2 85

60

227 1,1

2,3 0,0005

23,5

0,0085 38,6

10 ул. Мира                 

11 (2)

1961 1 2,9

63,5 265,0 1,05 5448 0,9 0,80

20

-9,5

32,2 0,012 3 85

60

227 1,1

3,5 0,0008

35,7

0,0128 57,9

11 ул. Мира                 

12 (2)

1962 1 2,95

61,6 168,0 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

19,9 0,007 2 105

60

227 1,1

2,9 0,0006

22,8

0,0076 47,7

12 ул. Мира                 

14 (1)

1962 1 3,0

66,5 199,0 1,05 5448 0,9 0,74

20

-9,5

22,4 0,008 3 105

60

227 1,1

4,3 0,0010

26,7

0,0090 71,5

12 ул. Мира                 

14 (2)

1962 1 3,0

54,0 199,0 1,05 5448 0,9 0,74

20

-9,5

22,4 0,008 0 105

60

227 1,1

0,0 0,0000

22,4

0,0080 0,0

13 ул. Мира                 

15 (1)

1963 1 2,8

45,8 131,4 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

15,6 0,006 0 105

60

227 1,1

0,0 0,0000

15,6

0,0060 0,0

13 ул. Мира                 

15 (2)

1963 1 2,8

62,5 160,6 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

19,0 0,007 2 105

60

227 1,1

2,9 0,0006

21,9

0,0076 47,7

14 ул. Мира                 

16(2)

1962 1 2,9

51,2 195,0 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

23,1 0,009 0 105

60

227 1,1

0,0 0,0000

23,1

0,0090 0,0

15 ул. Мира                 

17

1963 1 2,8

92,0 297,0 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

35,2 0,013 2 85

60

227 1,1

2,3 0,0005

37,5

0,0135 38,6

16 ул. Мира                 

18(1)

1962 1 2,95

39,5 133,2 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

15,8 0,006 2 85

60

227 1,1

2,3 0,0005

18,1

0,0065 38,6

16 ул. Мира                 

18(2)

1962 1 2,95

61,6 199,8 1,05 5448 0,9 0,78

20

-9,5

23,7 0,009 2 105

60

227 1,1

2,9 0,0006

26,6

0,0096 47,7

17 ул. Пантелеева           

1

1989 1 3,05

137,5 583,0 1,05 5448 0,9 0,71

20

-9,5

62,9 0,023 4 105

60

227 1,1

5,8 0,0013

68,7

0,0243 95,3

18 ул. Пантелеева           

2

1990 1 3,0

137,2 618,0 1,05 5448 0,9 0,69

20

-9,5

64,8 0,024 6 105

60

227 1,1

8,7 0,0019

73,5

0,0259 143,0

19 ул. Пантелеева           

2а

пос 58 2 8,6

172,6 1478,0 1,06 5448 0,9 0,58

20

-9,5

131,4 0,049 2 105

60

227 1,1

2,9 0,0006

134,3

0,0496 47,7

19 ул. Пантелеева           

2б

пос 58 2 8,6

275,0 2354,9 1,06 5448 0,9 0,58

20

-9,5

209,4 0,078 0 105

60

227 1,1

0,0 0,0000

209,4

0,0780 0,0

20 ул. Пантелеева           

3

1991 1 3,3

146,9 491,0 1,05 5448 0,9 0,71

20

-9,5

52,9 0,020 4 105

60

227 1,1

5,8 0,0013

58,7

0,0213 95,3

20 ул. Пантелеева           

5

0,0 0,0 0,000 4 105

60

227 1,1

5,8 0,0013

5,8

0,0013 95,3

22 ул. Пантелеева           

8(2)

1991 2 6,2

134,5 506,5 1,06 5448 0,9 0,65

20

-9,5

50,5 0,019 3 105

60

227 1,1

4,3 0,0010

54,8

0,0200 71,5

24 ул. Пантелеева           

10

1 3,0

0,0 980,0 1,05 5448 0,9 0,73

20

-9,5

108,7 0,041 9 105

60

227 1,1

13,0 0,0029

121,7

0,0439 214,5

24 ул. Пантелеева           

11

1 3,0

150,0 450,0 1,05 5448 0,9 0,73

20

-9,5

49,9 0,019 2 105

60

227 1,1

2,9 0,0006

52,8

0,0196 47,7

27 ул. Гагарина               

1(1)

1965 1 3,0

50,9 176,4 1,05 5448 0,9 0,74

20

-9,5

19,8 0,007 2 105

60

227 1,1

2,9 0,0006

22,7

0,0076 47,7

2350,3 1194,6 65 90,1 0,0199

1284,7

28 ул. Гагарина               

2

1962 2 5,7

641,9 2320,0 1,06 5448 0,9 0,53

20

-9,5

188,5 0,070 24 105

60

227 1,1

34,6 0,0077

223,1

0,0777 572,0

29 ул. Гагарина               

2а

1970 2 5,7

646,8 2327,0 1,06 5448 0,9 0,53

20

-9,5

189,1 0,071 21 105

60

227 1,1

30,3 0,0067

219,4

0,0777 500,5

30 ул. Гагарина               

6

1969 2 5,7

647,7 2339,0 1,06 5448 0,9 0,53

20

-9,5

190,1 0,071 11 105

60

227 1,1

15,9 0,0035

206,0

0,0745 262,2

31 ул. Гагарина               

8

1967 2 5,7

589,9 2339,0 1,06 5448 0,9 0,53

20

-9,5

190,1 0,071 12 105

60

227 1,1

17,3 0,0038

207,4

0,0748 286,0

1355,8

2526,3

757,8 68 98,1 0,0217

855,9

32 ул. Гагарина               

11

1964 1 3,1

56,0 168,0 1,06 5448 0,9 0,65

20

-9,5

16,7 0,006 1 85

60

227 1,1

1,2 0,0003

17,9

0,0063 19,3

33 ул. Гагарина               

13 (1-2)

1964 1 3,1

128,7 436,0 1,05 5448 0,9 0,74

20

-9,5

49,0 0,018 8 85

60

227 1,1

9,3 0,0021

58,3

0,0201 154,4

34 ул. Гагарина               

15 (1-2)

1963 1 2,9

56,4 372,0 1,05 5448 0,9 0,74

20

-9,5

41,8 0,016 0 105

60

227 1,1

0,0 0,0000

41,8

0,0160 0,0

35 ул. Гагарина               

17 (1)

1963 1 2,9

104,5 202,0 1,05 5448 0,9 0,82

20

-9,5

25,2 0,009 1 105

60

227 1,1

1,4 0,0003

26,6

0,0093 23,8

ул.40 лет Победы 

5

1987 1 2,8

69,0 228,5 1,05 5448 0,9 0,82

20

-9,5

28,5 0,011 0,0 0,0000

28,5

0,0110

2764,9 414,6 161,2 10 11,9

173,1

Итого:

5291,2 22077,3 2113,6 0,789 143 200,1 0,086 2313,7 0,8332 3308,5

Бюджетные организации

1

 МОУ Опытненская 

СОШ, ул. Гагарина 4

1965 2 5,0

2341,2 10915,0 1,06 5448 0,9 0,33

16

-9,5

477,4 0,206 253 3,5

60 168

1,1

9,0 0,0020 486,4 0,2080 148,8

2

МДОУ д/сад 

"Рябинушка",  ул. 

Пантелеева 1

1989 2 7,5

1591,9 9028,0 1,06 5448 0,9 0,34

20

-9,5

470,6 0,176 0,0 0,0000 470,6 0,1760 0,0

3

МО Опытненский с/с 

Администр. здание,                             

ул. Пантелеева 1

1989 2 7,5

369,1 1842,3 1,06 5448 0,9 0,43

18

-9,5

113,2 0,045 0,0 0,0000 113,2 0,0450 0,0

почта России

1989 1 3,0

40,0 120,0 1,06 5448 0,9 0,43

20

-9,5

7,9 0,0 7,9

Итого:

4342,2 21905,3 1069,1 0,427 253 9,0 0,002 1078,1 0,429 148,8

Собств. нужды котельной

2 6,0

1520,0 1,06 5448 0,9 0,10

10

-9,5

15,3 0,009 4 240

60

227 1,1

8,9 0,005 24,2 0,014 217,9

ВСЕГО по котельной 9633,4 45502,6 3198,0 1,225 400 218,0 0,093 3416,0 1,276 3675,2

Q общая               

Гкал/час

Обьем ГВС  

м.куб/ мес.

К  пот.

Q гвс                    

Гкал/мес.

Q макс.                

Гкал/час

Q общая               

Гкал/мес.

Кол.человек по 

ГВС

Норма  л/сут.

t  ГВС

Кол. дней

tвн.в.  С

tн.в. С

Q отопл. 

Гкал/мес.

Q макс. Гкал/час

К инф.

Продолжительно

сть 

отопит.сезона 

24ч* 31 дн.

L  поправочный 

коэфф.

g отопл.

№

Наименование 

потребителей, адрес



Год постройки

Этажность

Высота здания,м

Отапливаема 

площадь, м2

Объем здания по 

наружному 

обмеру, V м 3


Котельная № 5 осуществляет теплоснабжение части с. «Зелёное», работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 4,86 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1,332 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1,28 км. Здание котельной №5 кирпичное, общая площадь 290,5 м2.; объем здания 1583 м3.;Фундамент-бетонный ленточный, кровля – шифер по деревянным стропилам.
	Наименование

котельной
	Установленная мощность

по паспорту,

Гкал/час 
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Вид

топлива

	Котельная №5


	4,86
	
	1,332
	
	0,27
	
	К .уголь

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип,

марка котла
	Поверхность нагрева котла,

м2/кол-во секций
	Год установки

котлов
	Теплопроизводи-

тельность котла,

Гкал/час
	Кол-во

котлов

	Братск – 1

КВТ- 1,25
	-


	
	2006

2009
	
	1,18
1,25
	2

2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевые насосы ЦО и ГВС
	
	
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность,м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	Д – 320/50 

Д – 250/50
	
	37 кВт/1500 об в мин

30 кВт/3000 об. в мин
	
	1
1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы внутреннего контура и подпиточные
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность,м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	
	-
	
	
	
	-
	
	
	-


[image: image3.emf] с. ЗЕЛЕНОЕ    КОТЕЛЬНАЯ № 5, ул. Школьная Центральная

Население

1

ул. Садовая         

1

1991 2 5,8

925,4 3566,0

1,06

5448 0,9 0,48

20

-9,5

262,4 0,098 34

105 60

227 1,1

49,0 0,0108 311,4 0,1088 810,4

2

ул. Садовая         

3

1972 5 13,7

2651,0 9389,0

1,08

5448 0,9 0,40

20

-9,5

586,7 0,219 97

105 60

227 1,2

152,6 0,0338 739,3 0,2528 2312,0

3

ул. Садовая         

7

1975 5 13,7

2482,7 9442,0

1,08

5448 0,9 0,40

20

-9,5

590,0 0,220 85

105 60

227 1,2

133,7 0,0296 723,7 0,2496 2026,0

4

ул. Садовая         

9

1982 5 14,4

2719,1 11849,0

1,08

5448 0,9 0,38

20

-9,5

703,4 0,263 92

105 60

227 1,2

144,7 0,0320 848,1 0,2950 2192,8

8778,2 2142,5 308 480,0 0,1062 2622,5

ул.40 лет Победы 

2

1987 1 2,8

170,5 448,9

1,08

5448 0,9 0,82

20

-9,5

57,5 0,0 57,5

5

ул. 40 лет Победы      

4

1987 1 2,8

103,7 290,4

1,05

5448 0,9 0,82

20

-9,5

36,2 0,014 0

105 60

227 1,1

0,0 0,0000 36,2 0,0140 0,0

6

ул. Хакасская             

4

1960 1 2,9

71,9 245,0

1,05

5448 0,9 0,80

20

-9,5

29,8 0,011 0

105 60

227 1,1

0,0 0,0000 29,8 0,0110 0,0

7

ул. Прянишникова       

2

1951 1 3,1

122,4 457,0

1,05

5448 0,9 0,73

20

-9,5

50,7 0,019 3

105 60

227 1,1

4,3 0,0010 55,0 0,0200 71,5

468,5 174,2 311 4,3 178,5

Итого:

9246,7 35687,3 2316,7 0,844 454 484,3 0,213 2801,0 0,951 7412,7

Бюджетные организации

1

МО Опытненский с/с ДК 

" Колос",  ул.  Хакасская 

2 7,95

6320,0

1,06

5448 0,9 0,33

16

-9,5

276,4 0,119 0,0 0,000 276,4 0,119 0,0

2

МУЗ "У-Абаканская РБ" 

1 3,6

162,6 492,0

1,05

5448 0,9 0,43

20

-9,5

32,1 0,012 0 0,0 0,000 32,1 0,012 0,0

3

МО Опытненский с/с        

1 5,4

36,0 108,0

1,05

5448 0,9 0,70

10

-9,5

7,6 0,004 0 0,0 0,000 7,6 0,004 0,0

4

ГНУ НИИ, Лабораторный 

корпус, ул. Садовая 5А

3 9,6

1846,3 15583,4

1,07

5448 0,9 0,33

16

-9,5

688,0 0,297 0,000 688,0 0,297 0,0

5

ГНУ НИИ, Гараж,               

1 4,0

182,2 740,0

1,05

5448 0,9 0,70

10

-9,5

52,0 0,029 0,000 52,0 0,029 0,0

Итого:

2227,1 23243,4 1056,1 0,461 0 0,0 0,000 1056,1 0,461 0,0

8

Собств. нужды котельной

1 4,0

2160,00

1,06

5448 0,9 0,10

10

-9,5

21,7 0,012 4

240 60

227 1,1

8,9 0,005 30,6 0,017 217,9

ВСЕГО по котельной 11473,8 61090,7 3394,5 1,317 458 493,2 0,218 3887,7 1,429 7630,6

Q общая               

Гкал/час

Обьем ГВС  

м.куб/ мес.

К  пот.

Q гвс                    

Гкал/мес.

Q макс.                

Гкал/час

Q общая               

Гкал/мес.

Кол.человек по 

ГВС

Норма  л/сут.

t  ГВС

Кол. дней

tвн.в.  С

tн.в. С

Q отопл. 

Гкал/мес.

Q макс. Гкал/час

К инф.

Продолжительно

сть 

отопит.сезона 

24ч* 31 дн.

L  поправочный 

коэфф.

g отопл.

Этажность

Высота здания,м

Отапливаема 

площадь, м2

Объем здания по 

наружному 

обмеру, V м 3

№

Наименование 

потребителей, адрес



Год постройки


Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час

	№ 4
	Зелёное
	3,54

	№ 5
	Зелёное
	4,86


Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Опытненского сельского поселения осуществляет ООО «Прогресс-Сервис»

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Опытненского сельского поселения часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова). 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Уголь каменный, т
	0,72
	4,90

	Дрова
	0,68
	2,00


Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления дров и к. угля. В связи с дальнейшей развитием жилого фонда поселения, указанная тенденция будет сохраняться.

3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии планируется двукратное увеличение по индивидуальным источникам, так как Генеральным планом и проектом плана детальной планировки предусмотрено значительное изменение в сторону увеличения поселения Опытненского сельсовета (с.Зеленое).
3.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная № 4 

Зелёное
	3,54
	3,54
	-

	Котельная № 5 

Зелёное
	4,86
	4,86
	-


3.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час

	
	

	Котельная № 4, Зелёное
	Нет

	Котельная № 5 Зелёное
	Нет


3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

	Наименование котельной
	Фактическая установленная  мощность источника, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час

	
	
	

	Котельная № 4, школьная
	3,54
	2,55

	Котельная № 5, центральная
	4,86
	3,528


3.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


В связи с планированием строительства новой котельной, переоборудование существующих котельных не предусматривается.
3.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Опытненского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная № 4, школьная
	3,54
	1,2

	2
	Котельная № 5, центральная
	4,86
	1,332


Раздел 4. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


В 2013 году планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию систем теплоснабжения с. Зеленое с целью закрытия котельной №4, которая не соответствует требованиям Гостехнадзора (отсутствие охранной зоны). Подачи тепловой энергии от котельной №5 с увеличением существующих мощностей при пердаче на объекты.

4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку


Планируется реконструкция тепловых сетей с учетом подачи тепловой энергии на данные объекты с котельной №5

4.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


В перспективе планируется два источника.

1. Строительство новой котельной в районе Ботанического сада .

2. Центральное теплоснабжение от ТЭЦ г. Абакана с учетом развития новых жилых районов.

4.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям


 Планируется закрытие малоэффективной котельной №4 с переходом на центральное теплоснабжение от новой котельной.

4.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения


Учитывая, что Генеральным планом Опытненского сельсовета предусмотрено значительное увеличение количества потребителей, предусматривается изменение схемы теплоснабжения и изменения источников теплоснабжения с последующим  переходом на центральную систему теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Опытненского сельсовета на 2012-2020 годы»)
	№ п/п
	Мероприятия, планируемые работы на 2012-2020г.г.
	Затраты всего,млн.руб



	1
	Техническое переворужение центральной котельной


	-


	2
	Капитальный ремонт системы газоочистки и удаления на центральной котельной
	-

	3
	Замена тепловых сетей по ул.Садовая и ул.Пантелеева
	-

	4
	Установка приборов учета
	-

	5. 
	Строительство тепломагистрали
	-


Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Опытненского сельского поселения на 2013-2018 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Подберезского сельского поселения. 

Раздел 6. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Опытненского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из двух котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными  печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Прогресс-Сервис»

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная № 4, школьная
	3,54
	1,2

	2
	Котельная № 5,центральная
	4,86
	1,332


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

Раздел 8.  Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию


На территории Опытненского сельского поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

8. Схема теплоснабжения Опытненского сельсовета, с. Зеленое
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